
          

     ECO5 BLUE

it CALDAIA MURALE A GAS AD ALTO RENDIMENTO
Manuale per l’uso destinato all’utente ed all’installatore

en HIGH PERFORMANCE GAS-FIRED WALL-MOUNTED BOILER
Operating and installation instructions

hu MAGAS HOZAMÚ FALI GÁZKAZÁN

cs

sk

el
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Kedves Ügyfelünk!

Vállalatunk kijelenti, hogy ezek a termékek rendelkeznek a  márkajelzéssel az alábbi irányelvek lényegi 

-   Gázszabályozás (EU) 2016/426
-   Hatásfok irányelv 92/42/EGK
-   Elektromágneses kompatibilitás irányelv 2014/30/EU
-   Kisfeszültség irányelv 2014/35/EU
- 2009/125/EK
-   2017/1369 (EU) Szabályozás 
-   813/2013 
-   811/2013 (EU) Energiahatékonysági cimkézés szabályozás

A készüléket használhatják legalább 8. életévüket betöl-

-
-

mélyek azzal a feltétellel, hogy azt felügyelet alatt végez-

használatára vonatkozóan, illetve megértették az abból 
származó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a 

-
bantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
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FIGYELMEZTETÉS

ÉGÉSI VESZÉLY 

NAGYFESZÜLTSÉG VESZÉLY
Elektromos részek feszültség alatt, elektromos áramütés veszélye.

FAGYVESZÉLY

FONTOS INFORMÁCIÓK 

tartalmaz.

ÁLTALÁNOS TILALOM 

  
  

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
GÁZSZAG

• Kapcsolja ki a kazánt.
• Ne kapcsoljon be semmilyen elektromos egységet (például ne kapcsolja fel a villanyt).
• 
• 

ÉGÉS SZAG

• Kapcsolja ki a kazánt.
• 
• 

GYÚLÉKONY ANYAG

  

  

jelentenek.

  

segítségével biztosítható a készülék használatának felügyelete vagy a használati utasítások ismerete.

A BAXI 
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ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 

  
• 

• 
• 
• 

• 

  
1.   Melegvíz hálózat
  
1.1

  
1.2
  
1.3
  

  
2.1 Új rendszer:

  

  

  
• 
• 
• 

  
 
  

  
 

teljesen. 
 
Használati melegvíz  
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• 
• 
• helyezze áram alá a kazánt;
• nyomja be az  gombot és helyezze a kazánt Nyár  vagy Tél   állásra;
• a    és  

  

Nyár 
  

 gombot legalább 2 másodpercre benyomja.
  

SZIMBÓLUMOK magyarázata

rendellenesség, stb.)

NYOMÓGOMBOK jelmagyarázata

Reset

szabályozása

1.1 
SZABÁLYOZÁSA

  és   gombok 
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• NYÁR
• TÉL
• KIKAPCSOLVA (OFF)
  
A NYÁR

A TÉL  

A KIKAPCSOLVA  és 

 
3. BERENDEZÉS FELTÖLTÉS

C
szabályozzon.

A
  

A

B Manométer

C

  

 

 

4. A KAZÁN KIKAPCSOLÁSA

  

5. GÁZCSERE
LPG

  

 

   

 

7716575
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7. RENDELLENESSÉGEK
"E"

a készüléket.
 gombot. Ezen 

 
 
A RENDELLENESSÉGEK TÁBLÁZATA

KÓDSZÁM
RENDELLENESSÉG BEAVATKOZÁS

E01 Legalább 2 másodpercre nyomja be az  gombot.

E02 Biztonsági termosztát beavatkozás miatti leblokkolás. Legalább 2 másodpercre nyomja be az   gombot.

E03 Füst termosztát beavatkozás

E04
miatt. Legalább 2 másodpercre nyomja be az   gombot.

E05

E06

E08

E09

E10

E22
A helyreállás automatikus 170 V-nál nagyobb feszültséggel. 

E25 Legalább 2 másodpercre nyomja be az   gombot.

E26

E35 Parazita láng (láng hiba).

E98
Az elektronikus kártya paramétereinek hibás 

“St”
villog:

villog

  
  

  

A gondos karbantartás hozzájárul a berendezés gazdaságos üzemeltetéséhez.
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• 

• 
  

  
SZOLÁR RENDSZER FIGYELMEZTETÉS

  

  

  

jelentenek.  

  

9. A KAZÁN BESZERELÉSE

  

  
 

Óvatosan rögzítse a kazán hidraulikus csatlakozóit (maximális nyomaték 30 Nm).   
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10. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSOK

berendezéshez csatlakoztatták.

VONAL-NULLA polaritást betartva.

A tápvezeték cseréje esetén “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2

  

• 
• 
• 
• 

  

  

L N

 

 (L) Vonal (barna) 
  
(N) Nulla (világoskék). 
  

Földelés
  
(1) (2) Szobatermosztát
  

10.1 SZOBATERMOSZTÁT CSATLAKOZTATÁS
A helyiségtermosztát kazánhoz csatlakoztatásához az alábbiak szerint járjon el:
• 
• 
• 
  

• 
• 

vezetékhez;
• 

a B „SECTION” mellékletben;
• kt  

E „SECTION”
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11. GÁZSZELEP ÉS ELEKTRONIKUS KÁRTTYA
11.1 GÁZCSEREMÓDOZAT

 
1)
2) az elektromos kártya paramaméterezése;
3)
4)   
 

• 
• 
• 
• A

• C 
B

félre;
• 
• 

• 

 
FIGYELEM:

2) Az elektromos kártya paramaméterezése
• Helyezze áram alá a kazánt;
• 

G20 G31

F02 0 1

3) A gázszelep nyomásszabályozójának mechanikus beállítása
• 

nyomásvételi helyéhez ( Pb ).
• 
• 

 
3a)
• 
• szabályozza a sárgaréz csavart (a

• Pa) 

 
3b)
• b

• 
• szerelje fel a modulátor fedelét és zárja le.
 

G20 G31

0,85 0,52

2,5 5,8

13,3 30,8

26

2
O

  

• 

7730973

A

B

C

C

(b)

(a)



49 7729106 (02-05/19)

11.2 GÁZSZELEP CSERE

• 
• 
• cserélje ki a gázszelepet;
• 
• 
 

 
11.4 ELEKTRONIKUS KÁRTYA CSERE

 
• 
• 
• 
• cserélje ki az elektronikus kártyát;
• helyezze áram alá a kazánt;
• 
• 

 
11.5 ELEKTRONIKUS KÁRTYA CSERE + GÁZSZELEP

 
• 
• 
• 
• cserélje ki az elektronikus kártyát;
• cserélje ki a gázszelepet;
• 
• helyezze áram alá a kazánt;
• 
• 

• 

FUNKCIÓ)
Nyomja be legalább 6 másodpercre az 

CG_1808

A  
  
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09: nem használt;
A10: nem használt;
  

 gomb benyomásával, 
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 gombot és a  gombot legalább 6 másodpercre. Amikor a 
F01

  
Paraméter módosítás
 
• A paraméterek futtatásához nyomja be a   gombokat;
•   gombokat;
• Az érték mentéséhez nyomja be az MEM
• ESC

  

Paraméter Paraméter leírás Gyári beállítás

F01 020

F02 000 - 001

F03

Hidraulikus rendszer

000

F04 - F05
és 2 

000

F06 000

F07 000

F08 100

F09  (0-100%) 100

F10 (0-100%) 000

F11 003

F12 007

F13 003

F14 000

F15 Gyári 000

F16 000

F17 001

F18 Paraméterek kioldása a SERVICE számára 000



51 7729106 (02-05/19)

"E"

a készüléket.
 gombot. Ezen 

 
 

KÓDSZÁM
RENDELLENESSÉG LEHETSÉGES OK SERVICE BEAVATKOZÁS

E01
leblokkolás.

Gáz tápnyomás hiánya.

megszakadt.

elhelyezése.
Meghibásodott gázszelep.
Meghibásodott elektronikus 
kártya.

érintkezését.

E02 Biztonsági termosztát 
beavatkozás miatti 
leblokkolás.

Hibás határtermosztát.
Megszakadt határtermosztát 
vezetékek.

CH szonda.
Meghibásodott elektronikus 
kártya.

szükséges, cserélje ki.

folytonosságát.

E03 Füst termosztát 
beavatkozás. Hibás füsttermosztát.

Megszakadt  füst termosztát 
vezetékek.

szükséges, cserélje ki.

folytonosságát.

E04 Biztonsági hiba elmaradt 

lángvesztés miatt.

Lásd az E01-ben feltüntetett 
okokat.
Lásd az E42-ben feltüntetett 
okokat.

Lásd az E01-ben feltüntetett beavatkozásokat.
Lásd az E42-ben feltüntetett beavatkozásokat.

E05
meghibásodás. meghibásodás (nyitott vagy 

folytonosságát.

E06
szonda meghibásodás.

NTC DHW szonda 
meghibásodás (nyitott, vagy 

DHW szonda vezetékek 
megszakadtak vagy 

folytonosságát.

E08 Az elektronikus kártya 

csatlakozással.
Meghibásodott elektronikus 
kártya.

E09 Hiba a gázszelep Meghibásodott elektronikus 
kártya.

Cserélje ki az elektronikus kártyát.

E10
konszenzus hiány. bar.

meghibásodás.

vezetékek megszakadtak.

fejezetet).

folytonosságát.

E22
kikapcsolás.

Tápfeszültség  V<162V 

V>168V esetén kerül sor).
Meghibásodott elektronikus 
kártya.

lépjen kapcsolatba az elektromos energiaellátást 
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KÓDSZÁM
RENDELLENESSÉG LEHETSÉGES OK SERVICE BEAVATKOZÁS

E25 Biztonsági beavatkozás 

meghibásodás.
Meghibásodott elektronikus 
kártya.

ki a rotort).

E26

miatti biztonsági 
beavatkozás.

Lásd az E25-ben feltüntetett 
okokat.

Lásd az E25-ben feltüntetett beavatkozásokat.

E35 Parazita láng (láng hiba). Az elektronikus kártya 

csatlakozással.

meghibásodás, vagy annak nem 

Meghibásodott elektronikus 
kártya.

E98 Az elektronikus kártya 
paramétereinek hibás 

Az elektronikus kártyát 
kicserélték és még nem 

Az F03 és F12 paraméterek 

“St”
Villog:

CH szonda.
Meghibásodott elektronikus 
kártya.

villog CH szonda.
Meghibásodott elektronikus 
kártya.
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15. SZABÁLYOZÓ ÉS BIZTONSÁGI EGYSÉGEK

 
• Biztonsági termosztát

 gomb legalább 2 

 
 

 
 
• Füst termosztát

és/vagy nincs huzata.

 
 

 
 
• 

teljes.

 gombot legalább 2 másodpercre be kell nyomni.
 
• Víznyomás-szabályozó

 
• 

 
• 

  
• 

.
• 

másodpercre.

 
• 

  
„SECTION” E  

Q

H PREVALENCIA
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17. ÉVES KARBANTARTÁS

  

  

  

 
• 

darabokra;
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

17.1 HIDRAULIKUS EGYSÉG
20 °F

rendszert felszerelni.

  

17.2 AZ ELEKTRÓDÁK ELHELYEZÉSE

3
u0
,5

7720828

 
• 
• 
• 

• 
• 
 

(D).

Molykote 111-et. 
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• 
• 
• 
 

  
  

18. ÉGÉSI PARAMÉTEREK

paramétereket lehet mérni:
 
• 
• az oxigén (O

2
), vagy a szén-dioxid (CO

2

• 
 

  
  

 

Csak képzett szakemberek végezhetnek beavatkozást a készüléken és a berendezésen.
 
 

  

és a kazán, valamint a berendezés minden csatlakozását biztonságba helyezte.
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Modell: ECO5 BLUE 24

- II2H3P

- G20 - G31

kW 26,3

kW 26,3

kW 10,6

kW 24

kW 24

kW 24

kW 9,3

bar 8 / 3

l 6

Tágulási tartály minimális nyomás bar 0,5

bar 0,15

I/perc 2,0

I/perc 13,7

I/perc 9,8

I/perc 11,2

30/85

35/60

- B
11BS

mm 120

kg/s 0,020

kg/s 0,018

110

Füstgáz legkisebb 85

NOx osztály - 6

mbar 25

3P propángáz tápnyomás mbar 30

Elektromos tápfeszültség V 230

Az elektromos tápellátás frekvenciája Hz 50

W 60

kg 27

Méretek (magasság/szélesség/mélység) mm 730/400/298

Nedvesség elleni védelmi fok (EN 60529) - IPX5D

Sz. 0085BM0324

TERMIKUS FOGYASZTÁS Qmax és Qmin

Qmax (G20) – 2H m3/h 2,78

Qmin (G20) – 2H m3/h 1,12

Qmax (G31) – 3P kg/h 2,04

Qmin (G31) – 3P kg/h 0,82
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it en hu

1 Pompa con separatore d'aria Pump and air separator

2 Valvola 3 vie Háromutas szelep

3 Motore valvola 3 vie Háromutas szelep motor

4 Manometro Pressure gauge Manométer

5 Rubinetto caricamento caldaia

6 Filtro acqua fredda sanitaria estraibile

7 Sensore di precedenza sanitario DHW priority sensor

8 Sonda NTC sanitario

9 Valvola di ritegno su by-pass automatico Check valve on automatic by-pass
by-pass-on

10 Pressostato idraulico

11
Valvola di sicurezza +

Rubinetto di scarico caldaia
Safety valve + Boiler drain tap

12 Scambiatore sanitario DHW heat exchanger

13 Valvola gas Gas valve Gázszelep

14 Rampa gas con ugelli

15 Sonda NTC riscaldamento NTC heating sensor

16

17 Termostato di sicurezza Limit thermostat Biztonsági termosztát

18 Scambiatore acqua-fumi Water-fumes exchanger

19 Convogliatore fumi Fumes conveyor

20 Termostato fumi Fumes thermostat Füst termosztát

21 Bruciatore Burner

22 Vaso di espansione Expansion tank Tágulási tartály

A Mandata acqua riscaldamento

B Uscita acqua calda sanitaria DHW outlet

C Ingresso gas Gas inlet Gáz bemenet

D Entrata acqua fredda sanitaria

E Ritorno acqua riscaldamento

cs sk el

1

2

3 Motor trojcestného ventilu Motor trojcestného ventilu

4 Tlakomer

5

6

7

8

9
by-passu

10

11

12

13 Plynová armatura

14 Plynová rampa s tryskami

15

16
kontrolu plamene

17

18

19

20 Termostat spalin

21 Horák

22 Expanzná nádoba

A

B

C Vstup plynu Vstup plynu

D

E
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B

G/V

~230V

N

N

M

G/V

G/V

G/V

C

C

G/V

G/V

M

C

X1 X2

X3

X4

X5

X6
X8

1

111

1

1

R

R

V

V

C

R

B

B

R

R

N

N

G/V

C M

B

M N C

M1

N

N

3

12

C

7734707
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it en hu

1

2 Valvola gas Gas valve Gázszelep

3 Pompa Pump

4 Termostato Ambiente (TA) Ambient Thermostat (TA) Helyiségtermosztát (TA)

5 Sonda NTC riscaldamento NTC heating sensor

6 Pressostato idraulico

7 Termostato fumi Fumes thermostat Füst termosztát

8 Sensore di precedenza sanitario DHW priority sensor

9 Termostato di sicurezza Limit thermostat Biztonsági termosztát

10 Sonda NTC sanitario

11 Sonda esterna External probe

12 Non utilizzato Not used Nem használt

13 Motore valvola 3 vie Háromutas szelep motor

C Celeste Blue Kék

M Marrone Barna

N Nero Black Fekete

R Rosso Red Piros

G/V Giallo/Verde

V Verde Green

B Bianco White Fehér

G Grigio Grey Szürke

cs sk el

1
kontrolu plamene

2 Plynová armatura

3

4

5

6

7 Termostat spalin

8

9

10

11

12

13 Motor trojcestného ventilu motor trojcestného ventilu

C Svetlomodrá

M Hnedá

N

R

G/V

V Zelená Zelená

B Biela

G Šedá Sivá
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G 3/4 G 1/2 G 3/4 G 3/4G 1/2

8O

400

7
3
0

65 65 65 65

2
7

9
5
,5

1
4
2
,5

9
0
6

400

100

7
1

0
6

9
6

4
.0

1
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7
3
0

400

162

298

C
G

_
2

0
0

9

120
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(°C)

(°C)
90   80  70    60      50              40                               30

10

20

0
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PARAMETRI MODIFICATI / MODIFIED PARAMETERS / PARÁMETROS MODIFICADOS / PARÂMETROS MODIFICADOS 

VALORE / VALUE / VALOR / 

HODNOTA / VALEUR / WAARDE  

  


